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Rezultati opravljenih laboratorijskih preskusanj pitne vode v okviru notranjega nadzora na
oskrbovalnih obmogjih, ki jih ima v upravljanju podjetje Vodovod sistema B d.o.0.,
katerega ustanoviteljice so obcine: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodos, Kuzma,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Roga3ovci, Salovci in Tisina

Mesec: SEPTEMBER 2018

Laboratorijska preskusanja pitne vode v okviru notranjega nadzora se izvajajo skladno s Pravilnikom o pitni vodi
(Ur. list RS $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017) in po HACCP-nacrtu Vodovoda
sistema B.

V mesecu septembru so odvzem vzorcev in laboratorijska preskusanja (mikrobioloska in fizikalno-kemijska
preskusanja), v skladu z naértom notranjega nadzora, izvedli strokovni sodelavci Nacionalnega laboratorija za
zdravje, okolje in hrano Maribor, oddelek Maribor, izpostava Murska Sobota.

Upravljavec Vodovod sistema B d.o.0. izvaja javno sluzbo oskrbe s pitno vodo, vklju¢no z notranjim nadzorom
kakovosti in zdravstvene ustreznosti (varnosti) pitne vode, na podrocju osmih oskrbovalnih obmocij (00): OO
CEPINCI, 0O DOMANJSEVCI, 00 HODOS, 00 GOSCE, 00 MARICEVA GRABA, OO HRASCICE, OO DOKLEZOVJE in
OO SISTEM B.

1. REDNA PRESKUSANJA

Vzorcenja so bila izvedena po Programu notranjega nadzora za leto 2018. V primeru posameznih neskladnih
vzorceyv izvaja podjetje Vodovod sistema B d.o.o. nadaljnje korektivne ukrepe in odvzem kontrolnih vzorcev
pitne vode.

Presku$ani mikrobioloski paramettri:

- redni parametri: Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoki, Stevilo mikroorganizmov pri 22°C, sStevilo
mikroorganizmov pri 37°C

- obcasni parametri: Clostridium perfringens s sporami

Preskusani fizikalno-kemijski paramettri:
- temperatura vode, pH-vrednost, elektricna prevodnost, vonj, videz, barva, motnost, PPK (prosti preostali klor)

OPRAVLIENA REDNA PRESKUSANJA:

Tabela 8t. 1: Rezultati opravljenih rednih mikrobioloskih preskusanj pitne vode v posameznih oskrbovalnih
obmocjih (O0) v mesecu septembru 2018

Oskrbovalno obmodje Stevilo opravljenih Stevilo ugotovljenih Neskladni parameter
(00) mikrobioloskih preskusanj neskladij
CEPINCI / / /
DOMANJSEVCI 2 0 /
HODOS 2 0 /
GOSCE 1 0 /
MARICEVA GRABA / / /
DOKLEZOVJE 2 0 /
HRASCICE 3 0 /
SISTEM B 25 0 /
Skupaj vzorcev 35 0 /

VODOVOD SISTEMA B d.o.0., vpisano pri Okroznem sodi$¢u v Murski Soboti, $t. reg. vpisa: 2014/9689, Mati¢na st.: 6564178000,
Osnovni kapital: 50.005,00 EUR, ID za DDV: SI64838595, TRR: SI56 3300 0000 8007 826 pri Addiko Bank
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Tabela 8t. 2: Rezultati opravljenih rednih preskusanj fizikalno-kemijskih parametrov pitne vode v posameznih
oskrbovalnih obmocjih (O0) v mesecu septembru 2018

Oskrbovalno obmoéje | Stevilo opravljenih fizikalno- Stevilo ugotovljenih Neskladni parameter
(00) kemijskih preskusanj neskladij
CEPINCI / / /
DOMANJSEVCI 2 0 /
HODOS 2 0 /
GOSCE 1 0 /
MARICEVA GRABA / / /
DOKLEZOVJE 2 0 /
HRASCICE 3 0 /
SISTEM B 25 0 /
Skupaj vzorcev 35 0 /

Ob opravljenih rednih preskusanjih v okviru notranjega nadzora v mesecu septembru 2018 ni bilo
ugotovljenega nobenega neskladja. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Opisi mikrobioloskih, kemijskih in indikatorskih parametrov, ki jih najdemo v pitni vodi:
Glejte spletno stran Nacionalnega insituta za javno zdravje (NIJZ) http://www.nijz.si pod rubriko Podrodje
dela/Moje okolje/Pitna voda/Parametri, ki jih dolo¢amo v pitni vodi.



http://www.nijz.si/

