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Rezultati opravljenih laboratorijskih preskusanj pitne vode v okviru notranjega nadzora na
oskrbovalnih obmogjih, ki jih ima v upravljanju podjetje Vodovod sistema B d.o.0.,
katerega ustanoviteljice so obcine: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodos, Kuzma,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Roga3ovci, Salovci in Tisina

Mesec: MAJ 2020

Laboratorijska preskusanja pitne vode v okviru notranjega nadzora se izvajajo skladno s Pravilnikom o pitni vodi
(Ur. list RS $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017) in po HACCP-nacrtu Vodovoda
sistema B.

V mesecu maju 2020 so odvzem vzorcev in laboratorijska preskusanja (mikrobioloska in fizikalno-kemijska
preskusanja), v skladu z na¢rtom notranjega nadzora, izvedli strokovni sodelavci Nacionalnega laboratorija za
zdravje, okolje in hrano Maribor, oddelek Maribor, izpostava Murska Sobota.

Upravljavec Vodovod sistema B d.o.0. izvaja javno sluzbo oskrbe s pitno vodo, vkljuéno z notranjim nadzorom
kakovosti in zdravstvene ustreznosti (varnosti) pitne vode, na podrocju sedmih oskrbovalnih obmocij (00):

00 CEPINCI, 00 DOMANJSEVCI, 00 HODOS, 00 MARICEVA GRABA, 00 HRASCICE, 00 DOKLEZOVIJE in

OO SISTEM B.

1. REDNA PRESKUSANJA

Vzorcenja so bila izvedena po Programu notranjega nadzora za leto 2020. V primeru posameznih neskladnih
vzorcev izvaja podjetje Vodovod sistema B d.o.o. nadaljnje korektivne ukrepe in odvzem kontrolnih vzorcev
pitne vode.

Presku$ani mikrobioloski paramettri:

- redni parametri: Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoki, Stevilo mikroorganizmov pri 22°C, Stevilo
mikroorganizmov pri 37°C

- obcasni parametri: Clostridium perfringens s sporami

Preskusani fizikalno-kemijski paramettri:
- temperatura vode, pH-vrednost, elektricna prevodnost, vonj, videz, barva, motnost, PPK (prosti preostali klor)

OPRAVLIENA REDNA PRESKUSANJA:

Tabela 3t. 1: Rezultati opravljenih rednih mikrobioloskih preskusanj pitne vode v posameznih oskrbovalnih
obmocjih (O0) v mesecu maju 2020

Oskrbovalno obmocje Stevilo opravljenih Stevilo ugotovljenih Neskladni parameter
(00) mikrobioloskih preskusanj neskladij
CEPINCI 0 0 /
DOMANJSEVCI 0 0 /
HODOS 0 0 /
MARICEVA GRABA 0 0 /
DOKLEZOVJE 2 1 prisotnost koliformnih
bakterij v surovi vodi
HRASCICE 4 0 /
SISTEM B 22 1 prisotnost koliformnih
bakterij v surovi vodi
Skupaj vzorcev 28 0 /

VODOVOD SISTEMA B d.o.0., vpisano pri Okroznem sodi$¢u v Murski Soboti, $t. reg. vpisa: 2014/9689, Mati¢na st.: 6564178000,
Osnovni kapital: 50.005,00 EUR, ID za DDV: SI64838595, TRR: SI56 3300 0000 8007 826 pri Addiko Bank
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Tabela 8t. 2: Rezultati opravljenih rednih preskusanj fizikalno-kemijskih parametrov pitne vode v posameznih
oskrbovalnih obmocjih (00) v mesecu maju 2020

Oskrbovalno obmoéje | Stevilo opravljenih fizikalno- Stevilo ugotovljenih Neskladni parameter
(00) kemijskih preskusanj neskladij
CEPINCI 0 0 /
DOMANJSEVCI 0 0 /
HODOS 0 0 /
MARICEVA GRABA 0 0 /
DOKLEZOVJE 2 0 /
HRASCICE 5 0 /
SISTEM B 25 0 /
Skupaj vzorcev 32 0 /

Tabela3:

Neskladja v okviru rednih mikrobioloskih preskusanj pitne vode in izvedeni ukrepi v mesecu maju 2020

Oskrbovalno
obmocje (00)

Neskladni parameter

Izvedeni ukrepi

DOKLEZOVJE prisotnost koliformnih bakterij v | Istocasno je bil odvzet vzorec obdelane pitne vode (iztok v
surovi vodi vodnega vira omreZje) na istem odvzemnem mestu.
Doklezovje Vzorec je bil skladen s Pravilnikom o pitni vodi v okviru
preiskovanih mikrobioloskih parametrov.
Korektivni ukrepi niso bili potrebni.
SISTEM B prisotnost koliformnih bakterij v | Istocasno je bil odvzet vzorec obdelane pitne vode (iztok v

surovi vodi vodnega vira omreiZje) na istem odvzemnem mestu.
Fazanerija Vzorec je bil skladen s Pravilnikom o pitni vodi v okviru

preiskovanih mikrobioloskih parametrov.
Korektivni ukrepi niso bili potrebni.

2. OBEASNA PRESKUSANJA

Vzoréenja so bila izvedena po Programu notranjega nadzora za leto 2020 po sklopih parametrov (oznaka K). V
primeru posameznih neskladnih vzorcev izvaja podjetje Vodovod sistema B d.o.0. nadaljnje korektivne ukrepe
in odvzem kontrolnih vzorcev pitne vode.

Preskusani fizikalno-kemijski parametri:

- K3: TOC (celotni organski ogljik), amonij, kalcij, kalij, magnezij, natrij, hidrogenkarbonat, sulfat, klorid,
- K3a: motnost (v NTU)
- K4: mangan, Zelezo

- K5: kemijski elementi - raztopljene oblike (antimon, arzen, aluminij, baker, barij, cink, kadmij, kositer, krom,

nikelj, selen, stro

ncij, svinec, vanadij, Zivo srebro)

- K6: trdota - skupna

- K7: nitrat
- K7a: pesticidi

- K8: trihalometani (bromdiklorometan, dibromklorometan, triboromometan, triklorometan, trihalometani-

vsota)

- K9: organske halogene spojine

- K9a: ogljikovodiki

- K10: lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH)
- K11: oksidativnost, barva, nitrit, bor, fosfat-orto, fluorid, silicij, bromid, jodid, celotni fosfor
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Tabela st. 4: Pregled opravljenih obcasnih fizikalno-kemijskih preskusanj pitne vode vodnih virov v
oskrbovalnih obmogjih 00 Cepinci, 00 Domanj$evci in 00O Hodo$ v mesecu maju 2020

Oskrbovalno Vodni vir Obcasna kemijska Stevilo vzorcev Stevilo ugotovljenih
obmocje (00) preskusanja - parametri neskladij
CEPINCI Cepinci K3, K3a, K5, K7, K9 0
DOMANISEVCI | Domanj$evci K3, K3a, K5, K7, K9 0
HODOS Hodo3 K3, K3a, K5, K7, K9 0

Tabela 8t. 5: Pregled opravljenih obcasnih fizikalno-kemijskih preskusanj vodnih virov neobdelane vode v 0O
Doklezovje, OO Hrascice in OO Sistem B v mesecu maju 2020

Oskrbovalno Vodni vir Obcasna kemijska preskusanja - Stevilo Stevilo ugotovljenih
obmocdje (00) parametri vzorcev neskladij
DOKLEZOVJE DokleZovje K3, K3a, K5, K7, K7a, K9 1 0
HRASCICE Hra$¢ice K3, K3a, K5, K7, K7a, K9 1 0
SISTEM B Krog K3, K3a, K5, K7, K7a, K9 1 0
SISTEM B Crnske meje K3, K3a, K5, K7, K7a, K9 1 0
SISTEM B Fazanerija K3, K3a, K5, K7, K7a, K9 1 0

Tabela st. 6: Pregled opravljenih obcasnih fizikalno-kemijskih preskusanj obdelane vode v mesecu maju 2020

Oskrbovalno Obcasna kemijska preskusanja - Stevilo Stevilo ugotovljenih
obmocdje (00) parametri vzorcev neskladij
SISTEM B Zelezo in mangan 1 0
SISTEM B motnost 1 0
SISTEM B nitrati 1 0

Ob opravljenih ob€asnih preskusanjih v okviru notranjega nadzora v mesecu maju 2020 ni bilo ugotovljenega
neskladja. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Presku$ani OBCASNI mikrobiolo3ki parametri:
Oskrbovalno obmocje SISTEM B:
- 1 preskusanje na Clostridium perfringens s sporami

Ob opravljenem ob¢asnem mikrobioloskem preskusanju v okviru notranjega nadzora v mesecu maju 2020 ni
bilo ugotovljenega neskladja. Odvzet vzorec je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Opisi mikrobioloskih, kemijskih in indikatorskih parametrov, ki jih najdemo v pitni vodi:
Glejte spletno stran Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) http://www.nijz.si pod rubriko Podrodje
dela/Moje okolje/Pitna voda/Parametri, ki jih dolo¢amo v pitni vodi.



http://www.nijz.si/
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3. OPRAVLIENA PRESKUSANJA V OKVIRU DRZAVNEGA MONITORINGA

Tabela st. 7: Pregled opravljenih mikrobioloskih preskusanj pitne vode oskrbovalnih obmocij, katerih upravljavec je
podjetje Vodovod sistema B d.o.0., v okviru drZzavnega monitoringa v mesecu MAJU 2020

Oskrbovalno obmocje *Mikrobioloska preskusanja
(00) REDNA st. neskl. OBCASNA st. neskl. st. vseh presk.
presk. vzorcev presk. vzorcev (redna + ob¢.)
CEPINCI 0 0 0 0 0
DOMANJSEVCI 0 0 0 0 0
HODOS 0 0 0 0 0
MARICEVA GRABA 0 0 0 0 0
HRASCICE 0 0 0 0 0
DOKLEZOVJE 0 0 0 0 0
SISTB 3 0 1 0 4
Skupaj vzorcev 3 0 1 0 4

*Redna mikrobioloska preskusanja zajemajo: Escherichia coli, koliformne bakterije, st. kolonij pri 22°Cin 37°C
*0Obcasna mikrobioloska preskusanja zajemajo: Escherichia coli, koliformne bakterije, st. kolonij pri 22°C in 37°C,
enterokoki

Tabela st. 8: Pregled opravljenih kemijskih preskusanj pitne vode oskrbovalnih obmocij, katerih upravljavec je
podjetje Vodovod sistema B d.o.0., v okviru drZavnega monitoringa v mesecu MAJU 2020

Oskrbovalno obmocje **Kemijska preskusanja
(00) REDNA presk. OBCASNA presk.
skupno st. st. neskl. kovine pesticidi THM farm. sp.+ st. neskl.
vzorcev vzorcev PFOS vzorcev
CEPINCI 0 0 0 0 0 0 0
DOMANJSEVCI 0 0 0 0 0 0 0
HODOS 0 0 0 0 0 0 0
MARICEVA GRABA 0 0 0 0 0 0 0
HRASCICE 0 0 0 0 0 0 0
DOKLEZOVJE 0 0 0 0 0 0 0
SIST B 1 0 1 0 0 0 0
Skupaj vzorcev 1 0 1 0 0 0 0

**Redna kemijska preskusanja zajemajo: barva, motnost, TOC (celokupni organski ogljik), amonij, nitrit, nitrat, klorid,
sulfat, vsota nitrat/50+nitrit/3

**Obcasna kemijska preskusanja zajemajo:

Dolocanje kovin: aluminij, arzen, baker, kadmij, krom, mangan, nikelj, svinec, Zelezo

Dolocanje pesticidov: atrazinski pesticidi z metaboliti, bentazon, S-metolaklor z metaboliti

Dolocanje THM: stranski produkti dezinfekcije (THM - trihalometani)

Dolocanje farm. sp.: farmacevtske spojine

Dolocanje PFOS: perfluorooktansulfonska kislina



